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RÉSUMÉ 
Dans les communautés isolées, en général l’électricité est produite par des génératrices 
diesel, car la connexion aux réseaux centraux de distribution est difficile ou onéreuse. Les 
génératrices diesel dont le fonctionnement requiert l’utilisation de larges quantités de 
combustibles fossiles posent de sérieux problèmes environnementaux, sociaux et même 
économiques. Elles contribuent à l’émission des gaz à effet de serre et au réchauffement 
climatique. La solution proposée par la communauté scientifique est le recours aux énergies 
renouvelables, disponibles gratuitement, avec un très faible taux de pollution comparé aux 
génératrices diésel. L’installation d’un système d’énergie renouvelable (SER), tout 
particulièrement en sites isolés, rencontre des problèmes d’opération, entretien et diagnostic, 
exigeant le recours à des outils de communication. En effet, il est très important, voire 
indispensable, de pouvoir diagnostiquer, suivre les performances d’un tel système pour éviter 
les déplacements fréquents sur le site en cas de panne; ces déplacements sont généralement 
très coûteux.  Par exemple, pour un opérateur de téléphonie cellulaire qui dispose de stations 
de base en zones isolées avec accès difficile sinon impossible pendant certaines périodes de 
l’année, le suivi et le contrôle à distance des systèmes hybrides de production électrique à 
l’aide d’énergies renouvelables sont une nécessité absolue. Le but de ce mémoire est de faire 
l’étude d’une station hybride d’énergie renouvelable pour alimenter une station de télécom 
en zone isolée, dans le nord du Québec; plus spécifiquement nous avons fait une étude de la 
faisabilité pour une alimentation en énergie électrique renouvelable d’une station de base en 
zone isolée avec un Green Cube et avons conçu un système intelligent d’acquisition, de 
traitement et de transfert de données, épousant ainsi le concept de l’usine 4.0.  
Le premier chapitre est une revue de littérature des systèmes d’alimentation des petites 
charges en zone isolée, et plus spécifiquement les stations de télécommunication; la 
deuxième partie présente les détails techniques d’un système de télécom; la troisième partie 
fait état de la conception et analyse des performances d’un système hybride d’alimentation 
pour un site de télécommunications; dans la quatrième partie nous faisons  la conception d’un 
système d’acquisition, de traitement et de transmission de données par un microcontrôleur 
Raspberry PI 3. Nous récupérons les données de production d’énergie via une interface web, 
et sauvegardons une copie vers une base de données MySQL préalablement installée sur la 
Raspberry PI. Les données sont consultables sur un serveur web, lui aussi installé sur la 
Raspberry PI et accessible à distance via une page web développée en PHP. Les données sont 
transmises en utilisant un réseau cellulaire de téléphonie basé un module GSM, lequel sera 
équipé d’une puce avec un forfait internet. Les données reçues nous indiquent l’état de la 
météo sur le site, l’état de charge des batteries, l’état de production électrique renouvelable, 
le niveau de carburant disponible pour le générateur diesel en cas d’absence prolongée des 
conditions météo favorisant la production de la fraction énergétique renouvelable; on pourra   
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alors déterminer si une présence humaine est nécessaire sur le terrain ou non. Tel 
qu’escompté, l’application de ces résultats réduit le nombre de visites sur le site et permet de 
faire des économies, d’augmenter le taux de pénétration des énergies vertes et, 
conséquemment, de réduire les émissions des gaz à effet de serre. 
 
Mots clés : Systèmes embarqués, Raspberry pi, GSM, énergie renouvelables, Green 
Cube, industrie 4.0, LAMP, Station de base. 
 
 
  
  
ABSTRACT 
In isolated communities, diesel generators usually generate electricity because connecting to 
central distribution networks is difficult or expensive. Diesel generators whose operation 
requires the use of large quantities of fossil fuels pose serious environmental, social and even 
economic problems. They contribute to the emission of greenhouse gases and global 
warming. The solution proposed by the scientific community is the use of renewable 
energies, freely available, with a very low pollution rate compared to diesel generators. The 
installation of a renewable energy system (RES), especially in isolated sites, has problems of 
operation, maintenance and diagnosis, requiring the use of communication tools. Indeed, it 
is very important, even essential, to be able to diagnose, monitor the performance of such a 
system to avoid frequent trips to the site in case of failure; these trips are usually very 
expensive. For example, for a cellular operator who has base stations in remote areas with 
difficult or impossible access during certain periods of the year, remote monitoring and 
control of hybrid power generation systems using renewable energies are an absolute 
necessity. The purpose of this thesis is to study a hybrid renewable energy station to power 
a telecom station in a remote area in northern Quebec; more specifically we did a feasibility 
study for a renewable electric power supply of a base station in isolated area with a Green 
Cube and designed an intelligent system of acquisition, processing and data transfer, thus 
marrying the concept of the factory 4.0. 
The first chapter is a literature review of small load power systems in isolated areas, and 
more specifically telecommunication stations; the second part presents the technical details 
of a telecom system; Part III discusses the design and performance analysis of a hybrid power 
system for a telecommunications site; in the fourth part we design a system for the 
acquisition, processing and transmission of data by a Raspberry PI 3 microcontroller. We 
recover the energy production data via a web interface and save a copy to a MySQL database 
previously installed on the Raspberry PI. The data is made available on a web server, also 
installed on the Raspberry PI and accessible remotely via a web page developed in PHP. The 
data is transmitted using a cellular telephone network based on a GSM module, which will 
be equipped with a chip with an internet package. The data received tells us the state of the 
weather on the site, the state of charge of the batteries, the state of renewable electricity 
production, the level of fuel available for the diesel generator in case of prolonged absence 
of favorable weather conditions. the production of the renewable energy fraction; it will then 
be possible to determine whether a human presence is necessary on the ground or not. As 
expected, the application of these results reduces the number of visits to the site and saves 
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money, increases the rate of green energy penetration and, as a result, reduces greenhouse 
gas emissions. 
 
Keywords: Embedded Systems, Raspberry Pi, GSM, Renewable Energy, Green Cube, 
Industry 4.0, LAMP, Base Station. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
L’industrie est un secteur de la vie humaine en constante évolution, pour ne pas de dire 
révolution.  On part de l’industrie 1.0 (période de la   mécanisation), industrie   2.0 
(automatisation de la production), industrie 3.0 (intégration des technologies numériques 
dans le processus de fabrication) et enfin 4.0 qui est la numérisation de la production avec 
l’arrivée de l’internet des objets, le « cloud computing » pour fabriquer des produits grâce à 
des systèmes intelligents tels que les systèmes de simulation et des capteurs. 
L'accès à l'information et à la communication est aujourd'hui devenu une nécessité 
incontournable. Les opérateurs de téléphonie en sont conscients et mettent en place des 
moyens de déploiement des stations de base partout où le besoin s'en fait sentir. Ils sont la 
plupart du temps confrontés à d'énormes difficultés en l'absence d'électricité traditionnelle et 
où le coût du transport de l'électricité vers ces sites n'est pas justifié. L'efficacité énergétique 
est un élément important pour les opérateurs de téléphonie, les solutions sûres généralement 
adoptées dans les sites isolés étant l'utilisation du générateur diesel, très nocif pour la santé 
et l'environnement. 
D’après l’article [1], environ   31%   de   la   consommation d’énergie totale se produits 
par les industries manufacturières, donc un réseau électrique intelligent peut être un outil 
potentiel pour aider les fabricants à réduire leurs couts énergétiques. Proposer une meilleure 
architecture d’entreprise basée sur le smart grid utilisant le concept de l’internet des objets 
permet d’améliorer la qualité de services vu que les échanges d’informations se veulent en 
temps réel, de même que les prises de décisions pour faciliter l’équilibre entre l’offre et les 
demande.    
Les objectifs à la fin ce travail est de faciliter le déploiement de l’approche typique 
d’usine 4.0 par l’intégration de ce concept, la réduction du cout des opérations, en adoptant 
les technologies efficaces et les moins couteuses possibles, en passant par l’internet des 
objets. La méthodologie à adopter part d’une revue de littérature des sites isolés au Canada, 
l’étude de la situation existante et de ses limites pour proposer des approches ou architectures 
simulées, tout cela en tirant profit des logiciels open sources ou en vue d’améliorer un tel 
système. Ces résultats doivent montrer une fluidité des communications par exemple dans 
l’industrie 4.0 c.-à-d. du producteur au consommateurs final et vice versa. 
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CHAPITRE 1 : LES ZONES ISOLEES ET LEURS PROBLEMATIQUES  
1.1 INTRODUCTION 
 Le Canada dénombre près de 300 communautés isolées. Ces communautés sont pour 
la plupart alimentées par des générateurs diesels, bien qu’étant une source d’énergie sure, 
elle n’en reste tout de même pas sans conséquences, compte tenu de l’inflation galopante des 
prix de carburants, en relation direct avec la distance et les frais liés à la logistique du 
transport, dépenses qui peuvent être évitées, ou du moins réduites de manière considérables, 
et servir pour d’autres projets dans la communauté.  La problématique des communautés 
isolées se retrouvent dans d’autres applications qui ont besoin d’énergie électrique comme 
les stations de télécom, météo, les stations de pompage d’eau, les iles, les sites miniers, les 
bases scientifiques et militaires, les fermes agricoles, les refuges, etc…. Le développement 
économique et social du Canada dépend aussi de ces communautés en forte croissance, donc 
il est important de penser à des solutions pour résoudre les problèmes liés à l’utilisation 
excessive des générateurs diesel (GD). La technologie la plus appropriée dans la littérature, 
et à moindre cout en ce moment est l’énergie renouvelable, avec pour avantage de combiner 
plusieurs sources de production d’énergie (éolien, solaire, GD…) pour accroitre leur fiabilité 
et assurer ainsi une production d’énergie continue malgré les changements climatiques durant 
l’année.  
Avec l’arrivée des réseaux électriques intelligents, nous pouvons assurer et contrôler 
la consommation et production d’électricité sur ces sites tout en quantifiant le potentiel 
énergétique renouvelable de chaque communauté. Cette approche technologique permettra 
ainsi de réduire considérablement les dépenses liées à l’expansion des générateurs diesel, de 
lutter contre l’augmentation des gaz à effet de serre, d’accroitre le taux de pénétration des 
énergies vertes. 
Nous allons dans un premier temps présenter la problématique des sites isolés au 
Canada, puis faire en second une étude des systèmes hybrides de production d’énergie 
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renouvelable, puis nous allons faire la conception du système hybride d’alimentation d’un 
site de télécommunication en zone isolée, et enfin la conception du système d’acquisition de 
données du site isolé. 
 
1.1.1 Contexte d’étude des sites isolés au Canada 
Un site est dit « isolé ou autonome » s’il décrit une production d’énergie électrique 
indépendamment du réseau de distribution principal, soit par le fait que le réseau de 
distribution principal n’existe pas à cause des difficultés d’installation, ou alors le cout 
d’installation d’un tel système n’est pas justifié économiquement, ou même par volonté 
personnelle[2].   
On peut citer entre autres plusieurs catégories de communauté dit isolés[3] 
• Les communautés éloignées et isolées 
• Les communautés isolées 
• Les communautés semi isolées 
D’après [4], un site dit autonome ou isolé doit répondre aux critères suivants : 
✓  Le site n’a aucun lien avec le réseau de distribution principal, que ça soit avec 
du gaz naturel ou toute autre source d’énergie traditionnelle 
✓ Le site doit avoir une existence d’au moins 5 ans et avoir un nombre 
d’habitation supérieur à 10 habitations. 
Le Canada est un très vaste pays, avec une population d’à peu près 36.29 millions 
d’habitants (recensement de 2016 de statistique Canada). La population dans les sites isolés 
représente un peu plus de 200.000 habitants. 
D’après le catalogue No 57-202-X de statistique Canada de 2007[5] 
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‘’En 2007, le charbon a représenté 76% de l’ensemble des combustibles consommés pour la 
production d’électricité au Canada et 35% du coût de ces combustibles. À l’inverse, le gaz 
naturel a représenté 14% de l’ensemble des combustibles consommés en 2007 mais 48% du 
coût des combustibles utilisés. 
• L’Alberta (45,2%), l’Ontario ( 26,1%) et la Saskatchewan (14,3%) ont été les trois plus 
grands utilisateurs les combustibles pour la production d’électricité au Canada en 2007. 
• Au total, l’Alberta a utilisé 52% du charbon et 36% du gaz naturel consommés au Canada 
pour la production d’électricité, tandis que l’Ontario a consommé 24% et 34%, 
respectivement, et la Saskatchewan 17% et 9%, respectivement’’. Ces statistiques laissent à 
désirer. 
 
Tableau 1 : Collectivités éloignées du Canada et leur population[6] 
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Tableau 2 : Puissance installée dans les collectivités lointaines du Canada[7] 
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La figure 1 suivante donne un aperçu de la position des sites ou communautés 
éloignée du Canada[6] 
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Figure 1 : Page d’accueil de la Base de données sur l’énergie dans les collectivités éloignées  
 
1.1.2 Production électrique en site isolé : problèmes 
La demande en électricité des communautés isolées au Canada est sans cesse au fil 
des ans[7]. Sachant que ces communautés utilisent essentiellement du diesel et le gaz 
naturel pour leur production électrique, l’augmentation du réchauffement climatique 
en est une conséquence directe.  
La production d’électricité par des générateurs diesels est passée de 337,4 GWh 
en2015 à 445,6 GWh en 2016. 
Tableau 3 Historique des demandes des réseaux autonomes au fil des ans 
 
Cela pourrait s’expliquer par une augmentation de la population dans ces 
communautés, sans compter les stations de base, stations météos, des installations agricoles 
ou même touristiques, tout cela fonctionne au gaz naturel et au diesel pour des raisons 
économiques injustifiables pour la liaison de c’est communautés au réseau de distribution 
principal, soit à cause d’un accès impossible au site, avec un risque de déversement lors du 
transport, et aussi son cout d’exploitation très élevé[8]. Avec ces observations, il est 
indispensable de penser à d’autres alternatives d’alimentation comme la biomasse, le solaire, 
la cogénération[9]. 
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1.1.3 Solutions proposées aux problèmes liés à l’électrification des sites isolés 
Il est évident que l’insuffisance, voire l’absence d’électricité dans les zones isolées 
posent problèmes, car l’indice de développement d’un pays en général en dépend. Pour 
réduire la dépendance au diesel et réduire son cout d’exploitation en zone isolée, plusieurs 
études ont été menées, une des solutions est le jumelage éolien-diesel avec stockage d’air 
comprimé[10, 11]. En effet, le système consiste à faire une modélisation du système proposé, 
d’observer le résultat de l’énergie produite en même temps que celle stockée. Ce système a 
fait ses preuves en réalisant une économie significative sur les frais d’exploitation (97%), la 
réduction du temps d’utilisation du diesel de 50%, la réduction des gaz à effet de serre. 
D’autres études ont été menées en faisant la combinaison Solaire et générateur diésel en site 
isolé au Bangladesh[12, 13]. Ici, une étude de faisabilité du projet sur plusieurs sites a été 
menée avec le logiciel Homer. Une étude qui permet aux chercheurs de mieux se situer sur 
la production d’énergie renouvelable et d’accroitre le taux de pénétration des panneaux 
solaires. La combinaison solaire-éolien-géothermie-diesel est aussi une solution tout aussi 
importante d’après les résultats obtenus de[14]. L’étude est menée au Baloutchistan, avec un 
accès d’électricité après simulation avec Homer de 18.4%. Ceci prouve cette solution très 
bien adaptée l’électrification des communautés éloignée. 
 
1.1.4 Obstacles liés à l’utilisation des générateurs diésels en sites isolés 
Le véritable problème lié à l’utilisation du générateur diesel, est son cout 
d’exploitation[15], car les générateurs diesels sont connus pour être très moins coûteux au 
moment de son installation, mais devient rapidement cher avec le cout de maintenance. De 
plus, il a été démontré que les groupes diesels avec une faible charge contribue de manière 
irréfutable à réduire sa durée de vie, et par la même occasion augmente la consommation en 
fuel par absence de viscosité du liquide pour lubrification, d’où l’importance de garder le 
facteur d’utilisation des générateurs diesels au-delà de 30%. Aussi, selon que le site ou la 
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communauté est accessible ou non par voie terrestre, fluvial ou aérien, le prix d’essence est 
très supérieur à la normale, par comparaison au prix dans les grandes villes[4].  
Le remplacement des générateurs diesel par des solution hybrides d’énergie 
renouvelable représente une solution quasi certaine qui répond à tous les critères, 
économique, environnementaux… 
 
1.2 ETUDES DES SYSTEMES HYBRIDES DE PRODUCTION ELECTRIQUES 
1.2.1 Pourquoi l’hybridation ? Quelle est sa valeur ajoutée ? 
Un système de production hybride d’énergie en général est un système qui combine et 
exploite plusieurs sources de production d’électricité. 
Le terme hybridation peut avoir plusieurs définitions selon le contexte. Pour le cas des 
énergies renouvelables, un système est dit hybride « s’il s'agit d'un système d'alimentation 
utilisant une source d'énergie renouvelable et une source d'énergie conventionnelle ou plus 
d'une renouvelable avec ou sans sources d'énergie conventionnelles, fonctionnant en mode 
"autonome" ou "connecté au réseau" »[16]. 
On peut avoir deux types de sources d’énergie d’origine hybride : 
• Le système hybride connecté au réseau de distribution conventionnel, 
généralement plus fiable et robuste. 
• Un système hybride de production d’énergie sans connexion au réseau de 
distribution conventionnel, moins puissant que le premier type, et tend à 
être un peu moins efficace si le système est mal dimensionné. 
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1.2.2 Pourquoi l’hybridation ? 
Le rôle de l’hybridation est de combiner plusieurs sources d’énergie de manière à 
compenser de manière stricte le manquement de production d’énergie pouvant provenir 
d’autres sources tout en optimisant le système tout entier, d’un point de vue financier que 
technique. Supposons que les pales d’une éolienne ne fonctionnent pas absence de vent ou 
tout autres problème mécanique, si le système est associé aux panneaux solaires, l’électricité 
peut être compensée par celle provenant des panneaux solaires, si les panneaux sont 
incapables de produire la totalité d’énergie qu’il faut, les groupes électrogènes ou même les 
batteries peuvent apporter le supplément d’énergie de manière que la charge tout entière 
reçoive l’énergie nécessaire pour son fonctionnement. 
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Figure 2 : Système hybride de type SHEDACPE[17] 
 
 
1.2.3 Eléments d’un système hybride(solaire-éolien-diesel-batterie) 
• Les panneaux solaires 
L’énergie solaire photovoltaïque est l’énergie reçue par les panneaux solaires et 
transformée en électricité grâce au soleil. La cellule photovoltaïque est responsable de la 
conversion du rayonnement solaire incident en énergie électrique. Donc plusieurs cellules 
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photovoltaïques forment la panneaux photovoltaïque, en des montages de types série ou 
parallèles, ou même les deux types combinés[18]. Cette association permet d’augmenter la 
taille des panneaux solaires, et donc la puissance.  Une lamelle de silicium monocristallin est 
utilisée pour la cellule solaire. Cette cellule est un semi-conducteur constitué d’une couche 
négative(n) et d’une autre positive(p), l’ensemble forme donc ce que l’on appelle une 
jonction p-n, voir figure 3.  
 
 
Figure 3 Principe de production d'électricité[19] 
 
C’est ainsi qu’un regroupement de 30 à 40 cellules pourrait produire jusqu’à 12 V. 
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En 1999, on pouvait approximativement avoir une électricité mondiale venant du 
solaire autour de 200 mégawatts (MWc), la vente pouvant couter jusqu’à 3 milliards de 
dollars. En 1985, cette production était estimée à 23 MWc, nous pouvons remarquer qu’après 
14 ans il y a eu une explosion en termes d’installation des systèmes photovoltaïques. On va 
constater vers les années 2000, une capacité de production électrique via le solaire a environ 
1000 MW (Leng et coll 1996, et maycok 2000).  
Les systèmes photovoltaïques ont beaucoup progressé ces dernières années, en termes 
de cout d’achat des PV et les couts d’investissement quittant de 1$/hWh a environ 
0.35$/kWh. Dans la même lancée, d’après le rapport de canSIA(association regroupant 
environ 650 entreprises du secteur photovoltaïque, dans le but de promouvoir le 
développement efficient du solaire au Canada) de 2016, les couts liés PV seront diminués de 
moitiés aux années 2025[20]. 
 
 
Figure 4 : Coût de la production de l’énergie solaire PV ($/MWh)[20] 
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Nous pouvons constater deux scenarios différents sur le schéma : un scenario 
audacieux estime une création de 41000 ETP aux années 2025, tout en espérant l’appui du 
pourvoir législatif reste constant, sinon augmente et aussi que les entreprises aillent au-delà 
des défis fixés par le gouvernement, en incitant un recours aux nouveaux intérêts financiers. 
Le scénario plus prudent suppose que les prévisions ne reflètent pas la réalité[20] 
• L’énergie éolienne 
L’énergie lié au mouvement d’un corps, a l’exemple du vent qui produit de l’énergie 
électrique renouvelable par sa vitesse, est disponible partout dans le monde et exploitable 
gratuitement au moyen d’une éolienne, selon la vitesse moyenne du vent du site considéré. 
Cette énergie n’est pas optimale partout, il est plus intéressant d’installer une éolienne aux 
cotes, dans les zones dégagées ou même sur les rives du plan d’eau, ainsi que dans les zones 
montagneuses. 
Malgré pas mal de problème observé, la production électrique de source éolienne 
connait une haute croissance au fil des ans, soit environ 10 à 40%. Il y a eu un ralentissement 
notoire en 2013, mais de manière générale dans le monde, la progression d’installation reste 
à saluer : la capacité de production électrique de source éolienne a atteint 318 GW en 2013, 
soit une progression de 200 GW sur 5 ans[21]. 
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Figure 5 : Evolution de la puissance éolienne totale installée dans le monde 2001-2017 
(source : GWEC) 
 
En 2014suelement, la capacité installée en énergie éolienne dans le mode était de 50 
GW, ce qui était un record pour une année dans le monde, soit 40% de plus qu’en 2013[22]. 
Le marché actuel de l’énergie renouvelable par les éoliennes est la propriété de 6 pays : 
la Chine, les États Unis, l’Allemagne, l’Inde, l’Espagne et l’Angleterre, avec la Chine comme 
leader[23]. 
Nous pouvons constater que le Canada brille par son absence au rang des 6 premiers 
pays producteurs d’énergie éolienne, pourtant dispose de l’un des potentiels éoliens le plus 
important au monde. Les régions nordiques, à l’exemple du Nunavik, on peut estimer un 
potentiel éolien pouvant fournir 40% des besoins en électricité au Canada, qui occupe 
actuellement le 9e rang mondial[24]. Néanmoins, des progrès sont en cours de réalisation 
selon l’Association Canadienne de l’Énergie Éolienne(canWEA), qui a adressé ses 
félicitations à l’Alberta Energy Sytem Operator(AESO) et son gouvernement pour la mise 
en place de la première partie du calendrier de la province sur les énergies renouvelables via 
les éoliennes au plus bas prix jamais obtenu dans le pays[25]. 
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La Figure 6 montre la configuration typique d’une éolienne à axe horizontal. Il existe 
également des éoliennes à axe vertical, mais ce type de machine n’est pas aussi répandu que 
celles à axe horizontal dans les projets mis en œuvre dans le monde[26]. 
 
Figure 6: Schéma d’une éolienne. 
 
• Le générateur diesel 
Le générateur diesel est une association, moteur diesel et générateur électrique pour la 
production d’électricité. Il peut fonctionner au diesel comme à d’autres carburants liquides, 
ou même au gaz naturel[27]. 
On retrouve le plus souvent les générateurs diesels principalement dans les régions ou 
communautés éloignées pour alimenter les centrales électriques. Nous pouvons faire ce 
constat au Canada, particulièrement dans le Nunavik, la basse-côte-nord, en Hauce-
Maurice…[28]. Voir tableau 4 ci-dessous. 
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Tableau 4: Liste des centrales des réseaux autonomes d'Hydro-Québec[29] 
 
 Nous pouvons constater qu’a l’exception du Lac-Robertson qui est alimenté par 
hydro, toutes les autres centrales sont alimentées au diesel. 
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Figure 7: Carte des réseaux autonomes alimenté par diesel[30] 
 
 Il est important pour un générateur diesel pour son bon fonctionnement, qu’il y ait 
une assurance en tout temps sur la qualité d’électricité délivrée, soit une tension stable ainsi 
que sa fréquence. Pour ce faire, un régulateur de tension triphasé agit sur l’excitation des 
alternateurs synchrones pour s’opposer aux variations de la tension [4]. Cela se fait 
couramment en ajoutant un autre signal qui est lié aux changements de la vitesse du rotor. 
Avec la fréquence, c’est quasiment le même processus qui est observé, sauf que c’est la 
fréquence du courant alternatif à la sortie qui est maintenue par le gouverneur de vitesse sur 
le moteur diesel[4]. 
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Figure 8: Différentes parties d'un groupe électrogène[31] 
 
 
• Les batteries de stockages d’énergie 
Les technologies liées au stockage d’énergie sont des éléments très importants pour les 
systèmes modernisés de production électrique, que ça soit pour les systèmes de distribution 
conventionnel ou pour les énergies renouvelables. Le stockage assure une certaine stabilité 
dans le réseau de production au niveau de la tension et fréquence tout en étant d’énergie 
fiable, assurant l’augmentation du taux de pénétration des énergies renouvelables[32]. De 
tout ce qui précède, les éléments clefs qui favorisent le stockage d’énergie sont[33] : 
✓ Augmentation du taux de pénétration des énergies renouvelables 
variables(éolien-solaire). 
✓ Augmentation de l’autoproduction et l’autoconsommation d’énergie. 
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✓ Augmentation des possibilités d’utilisation d’énergie aux populations, surtout 
celles hors réseau. 
✓ Augmentation de la stabilité, la fiabilité et la résilience du réseau 
Connaissant que les systèmes de stockage nous permettent de sauvegarder de l’énergie 
pour éventuelle utilisation future, il existe plusieurs modes de stockages d’énergie, cependant 
il est reconnu que le dispositif de stockage le plus repandu ou le plus déployé pour les 
véhicules électriques en particulier sont des batteries, elles ont une capacité de stockage 
supérieure à celle des supercondensateurs par exemple, car la capacité de stockage des 
supercondensateurs représente les 10% de celle d’une batterie[34]. mais on peut voir avec 
[35] que le système de stockage dépend fortement des caractéristiques du site, et du 
financement disponible pour sa réalisation. 
Tableau 5: Stockage d'énergie pour le support de réseau de transport et de 
distribution[35] 
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Tableau 6: Marché mondial des batteries au Lithium-ion[34] 
 
1.2.4 Répartition des systèmes hybrides de production électrique 
Les systèmes de production d’énergie électriques multi sources sont les plus 
prometteurs aujourd’hui pour assurer une certaine fiabilité et la disponibilité d’énergie 
en tout temps, partout où le besoin est nécessaire et à moindre cout. À cet effet, les 
classifications les plus rependues des systèmes hybrides sont les suivantes[36] : 
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Tableau 7: Classification des systèmes d’énergie hybrides[36] 
 
1.2.5 Selon le régime de fonctionnement 
Dans ce cas, nous verrons en général un système hydride de production relié au centre 
de distribution conventionnel, les deux fonctionnant en parallèle. Cette configuration peut 
être adoptée pour apporter un supplément d’énergie a la charge. C’est ainsi que nous aurons 
aussi un système hybride autonome ou isolé, c’est le cas le plus mis en œuvre dans les 
communautés éloignées, pour des signalisations routières, pour des stations de 
télécommunication ou des stations météos. 
1.2.6 Selon le contenu du système hybride 
En effet, il est possible d’avoir un système hybride qui soit connecté ou pas au système 
de distribution conventionnel. Il pourrait y avoir ou non des dispositifs de stockages 
d’énergie. Le rôle du stockage étant d’assurer une meilleure gestion de l’énergie pendant les 
périodes de faible production. Ledit dispositif pouvant être des batteries, de l’air comprimé 
... Une autre classification tient compte des types de source d’énergie renouvelable qui sont 
utilisés pour la production d’énergie électrique. Un tel système pourrait contenir soit des 
panneaux photovoltaïques uniquement, soit uniquement des éoliennes, soit de l’hydraulique 
uniquement ou le tout associé. 
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1.2.7 Selon le degré de pénétration[4] 
Ce type de classification tient compte en particulier du modèle hybride éolien diesel 
dans les sites isolés. Cette classification a été effectuée selon trois niveaux, voir tableau 6 
Tableau 8: Classification des systèmes éolien-diesel basée sur le taux de pénétration[4] 
 
1.2.8 Problème contraignant le développement de l’hybridation en zone isolés 
Outre les problèmes par l’utilisation des générateurs diesel dans les sites isolés avec 
toutes ses conséquences notoires sur l’environnement, les finances, que sur la société, résolu 
l’apport des systèmes électriques hybrides, réduisant ainsi considérablement les couts 
d’exploitation, pour ne citer que cela, l’hybridation malheureusement lorsqu’il n’est pas suivi 
de près n’est pas suffisamment exploité, par exemple ne résout pas le problème de 
maintenance entièrement, car demande la présence des techniciens sur le site afin de résoudre 
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le problème, et suscite encore le problème de transport qui est aussi souvent très difficile à 
maitriser. Or avec le développement des nouvelles technologies de l’information, tout cela 
peut être fait à distance. Surtout lorsqu’il s’agit de l’alimentation d’une station de 
télécommunication. Ce problème va aussi nécessiter une solution au problème, ce qui 
constitue aussi un objectif à atteindre tout au long de ce mémoire. 
1.2.9 Objectifs généraux du projet de ce mémoire 
Tout au long de ce mémoire, nous avons pour objectifs de modéliser un système 
hybride de production d’énergie électrique avec Homer pour l’alimentation d’une station de 
base, tout en se référant aux paramètres du Green Cube(GC), afin d’optimiser ou de proposer 
des solutions alternatives pour une alimentation fiable et durable. Cela permettra aussi de 
déterminer le nombre de GC nécessaires pour le site de production. D’autres part, nous allons 
proposer un système de contrôle et de supervision à distance, cela dans le but de limiter les 
visites sur le site, de prévoir la production et suivre les performances du site en temps réel. 
Cela permettra aussi de se rassurer si la présence d’un technicien sur le site nécessaire ou 
non, et de connaitre en temps, le problème à résoudre avant tout déplacement.  
1.2.10 Méthodologie 
L’atteinte des objectifs passeront par plusieurs scénarios, d’abord l’étude de l’existant, 
l’étude des communautés isolées au Canada en particulier, l’étude énergétique de la station 
de base, ressortir les problèmes, afin de mettre en place le système de supervision prévu. 
1.2.11  Organisation du mémoire 
Ce mémoire est divisé en quatre chapitre : 
✓ Le chapitre 1 fait l’état des zones isolées au Canada et leurs problématiques 
✓ Le chapitre 2 donne les caractéristiques techniques d’une station de 
télécommunication. 
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✓ Le chapitre 3 traitera la conception d’un système hybride de production 
électrique pour une station de base. 
✓ Le chapitre 4 conçoit le système d’acquisition et de transmission de données à 
distance. 
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CHAPITRE 2: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D’UN SYSTEME DE 
TELECOMMUNICATION 
 
2.1 Introduction 
L’année 1890 marque le tout début de la radiocommunication, via la première 
télégraphie présentée par Guglielmo Marconi. Les états unis ont vu apparaitre les 
premières communications mobiles dans les années 40, et plus tard en Europe dans les 
années 60. C’est alors qu’en 1982 le GSM (Global System for Mobile communication), 
voit le jour dans le but de spécifier et mettre sur pied un système européen de 
radiocommunication mobile numérique et prêt à fonctionner en mobilité. Système qui 
connaitra un très grand succès dans le monde. Il va subir un important changement en 
1990 pour devenir l’UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) après être 
passé par le 3GPP (Third Mobile Generation Partnership Project). En 2004, le LTE( 
Long Term Evolution) va succéder à l’UMTS, qui lui aussi va être succéder par la 5G 
dans un futur très proche, encore en phase de test dans les pays industrialisés[37]. Dans 
la partie suivante, nous allons nous intéresser au GSM et particulièrement aux BTS 
(Base Transceiver Station) pour nous limiter au cadre de notre étude. 
2.2 Global System for Mobile communication  
Un système de télécommunication mobile peut être défini comme étant un ensemble 
d’équipements permettant les communications entre ses utilisateurs, le plus souvent 
des terminaux mobiles. Le GSM se présente donc comme une norme ou l’ensemble 
des règles numériques pour la téléphonie mobile de 2e génération. C’est un système qui 
fonction sur la bande de fréquence 850 et 1900 MHz au Canada et aux États-Unis, et 
la bande de fréquence 900 et 1800 MHz en Europe, et sur certains cas, la fréquence 
450 MHz pour des zones à faible densité de population pour augmenter la qualité su 
signal[38]. 
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Figure 9:Structure d'un système GSM[39] 
 Les systèmes GSM sont constitués de plusieurs éléments, les terminaux mobiles, les 
équipements de transmission et bien d’autres.  
 La conception et la planification d’un système GSM prend en compte toutes les 
directives nécessaires pour l’implémentation des générations de téléphonie de demain. 
Le GSM rassemble plusieurs portions de zone de couverture adjacente, et chaque zone 
représentée par une forme hexagonale est appelée cellule comme on peut le voir sur la 
figure 10, dans laquelle une station de base (BTS) peut transmettre et recevoir les 
informations. Les BTS sont conçues pour gérer un certain nombre de terminaux mobile 
prédéterminés, et à son tour est contrôlée par une unité appelée BSC (Base Station 
Controler).  
La figure 9 nous montre qu’un système GSM est constitué de : 
➢ Des stations mobiles (MS) : Aussi souvent appelé équipement utilisateur, il est 
responsable de la souscription de la SIM au réseau. 
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➢ Sous Système Radio (BSS) : Il regroupe les stations de base et les contrôleurs 
de stations de base (BSC). Il est responsable de la gestion des ressources radios. 
Le cœur du réseau (Core Network) qui regroupe le MSC (Mobile Switching Center), HLR 
(Home Location Register), VLR (Visitor Location Register), l’AUC (Authentication 
Center) et le PSTN (Public Land Mobile Network). Le cœur du réseau a un rôle très important 
pour les systèmes de communications cellulaires. C’est ainsi que lors d’un échange 
téléphonique, l’appel est routé dans le réseau via ces équipements cités ci-dessus jusqu’à son 
destinataire. Une fois un numéro composé, l’appel est acheminé vers le MSC, le HLR 
connaissant l’identité de chaque appelant et en fonction de cela peut servir pour la traçabilité 
et on pourra savoir de quel MSC (il peut en avoir plusieurs) provient l’appel.  
➢ Le réseau externe : Il est chargé de gérer le trafic et les connexions externes, de 
les connecter a d’autres réseaux.  
Dans la suite de ce travail, nous allons voir un peu plus en détails, les BTS. 
 
Figure 10:Réseau cellulaire de téléphonie (GSM/GPRS)[38]  
2.3  Les stations de Base (BTS) 
 La BTS ou station de base, est un composant primaire du réseau mobile de type GSM. Les 
antennes relais UMTS et de type Node B sont de la même famille que les relais GSM, mais 
offrent de meilleures performances en terme de connectivité réseau et de débit offert. 
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Figure 11:Antenne relais GSM[40] 
2.4 Fonctions 
Les stations de bases assurent les communications radios avec les terminaux mobiles 
au moyen de l’interface air. Elles sont également connectées à la BSC via l’interface 
Abis. Elles ont pour principales fonctions de : 
• L’inscription et la désinscription d’un terminal mobile au réseau 
• Le cryptage et le décryptage des communications 
• Filtrage des sauts de fréquences 
• Modulation et démodulation des ondes radios 
• La surveillance des liaisons et de la puissance de transmission des 
antennes pour limiter les interférences avec les cellules voisines. 
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2.5 Les composants principaux d’une BTS 
• Les antennes : ce sont les parties du système GSM couramment observées de 
l’extérieur. Elles sont utilisées pour transférer vers d’autres entités, par exemple 
la liaison entre le terminal et la station de base. 
• Les amplificateurs : ils ont pour rôle d’amplifier le signal pour augmenter leur 
portée. 
• Les duplexeurs  
• Les multiplexeurs : permettent de combiner plusieurs TRX(émetteur récepteur) 
pour les envoyer en un seul bloc. 
• L’unité de contrôle : gère les alarmes, contrôle les modules…etc. 
2.6  Capacité d’une BTS 
Les stations de base ne peuvent contenir qu’un nombre limité de communications avec 
les terminaux mobile, car les TRX (émetteur/récepteur) ne peuvent transporter au 
maximum 8 communications au même au moment. Et une BTS en général dispose de 
12TRX, et par conséquent, un maximum de 8*12 communications simultanées en 
théorie, mais en pratique ce maximum n’est jamais atteint. 
Les TRX peuvent changer de fonction selon qu’on se trouve dans les zones urbaines 
ou rurales, et selon les besoins de l’opérateur. Pour éviter les problèmes d’interférences 
dans les réseaux cellulaires, au lieu d’ajouter les TRX, les opérateurs préfèrent installer 
de nouvelles BTS. 
2.7 Caractéristiques d’une station de base  
➢ Différents types d’antennes relais : ce sont des équipements qui permettent la 
transmission et la réception des informations via les ondes électromagnétiques. 
On peut avoir les antennes omnidirectionnelles, couvrant une à 360 degrés, les 
32 
 
antennes sectorielles pouvant couvrir des zones de 180 degrés(bi-sectoriel) ou 
120 degré(tri-sectorielle) pour chacune des antennes. 
➢ La taille de la cellule : on peut distinguer les macro BTS, les micro BTS et les 
pico BTS, qui sont différentes les uns des autres en fonction de leur rayon de 
couverture dans la zone concernée. 
 
2.8 Conclusion 
Le but de cette partie était de comprendre et d’avoir un bref aperçu et l’importance de la 
station à alimenter pour les communications mobiles. 
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CHAPITRE 3 CONCEPTION ET MODELISATIOMN D’UN SYSTEME HYBRIDE 
D’ALIMENTATION D’UN SITE DE TELECOMMUNICATION EN SITE ISOLE 
3.1.1 Introduction 
Les TIC (Technologie de l’information et de la communication) sont nécessaires dans 
nos vies aujourd'hui. Nous pourrions facilement voir son impact positif sur l'éducation, la 
santé, la vie sociale via les réseaux sociaux ... partout dans le monde. Pour bénéficier de ces 
services au quotidien, la nouvelle tendance serait la mise en place d'un réseau de 
télécommunication, avec une alimentation électrique continue, fiable, à faible coût et surtout 
respectueuse de l'environnement. L'accès à l'électricité pour les personnes vivant dans des 
zones reculées est un défi majeur pour les fournisseurs d'électricité, compte tenu des coûts 
que cela implique lorsque l'installation est possible mais avec une très grande perte d'énergie 
dans les transports. Les générateurs diesel sont encore utilisés dans le monde dans les zones 
isolées comme source d'énergie primaire. C’est le cas de notre site d'étude au nord du Québec, 
ce qui entraîne des coûts énormes en termes de maintenance, une pollution de l'atmosphère. 
Il est donc important de penser à une alimentation électrique propre[41]. Le générateur diesel 
à l'achat est très moins cher, mais les coûts d'exploitation au cours de l'année deviennent 
rapidement très élevés pour une meilleure utilisation. Les réseaux électriques traditionnels 
sont généralement caractérisés dans des sites isolés par des investissements élevés, des délais 
de livraison élevés, des pannes fréquentes et une perte de transmission, ce qui se traduit par 
une qualité de service inférieure à la moyenne[42]. Pour les sites accessibles uniquement par 
hélicoptère, le prix du transport du carburant augmentera de sorte qu'il sera difficile de 
récupérer les coûts d'investissement même à long terme, surtout si la hausse du prix du 
carburant et les éventuels crédits pour la réduction des gaz à effet de serre (GES ) est pris en 
considération[10]. La plupart de ces stations sont situées dans des zones qui ont une bonne 
ressource éolienne et solaire. Cette ressource importante pourrait donc réduire les déficits 
d'exploitation en mettant l'accent sur l'énergie éolienne et solaire, le carburant local plutôt 
que le diesel, le carburant importé[43]. Selon[44, 45], la station de base est la partie principale 
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de la consommation d'énergie dans le réseau cellulaire sans fil. Nous pouvons l'observer sur 
la figure 9, et l'amplificateur de puissance sur la BS consomme la plus grande partie de 
l'énergie. Tous ces problèmes amènent les chercheurs à se concentrer sur de nouvelles 
solutions d'énergie verte capables de répondre efficacement aux problèmes. Par exemple, des 
systèmes appelés Green Cube, un système d'approvisionnement en énergie renouvelable qui 
sera utilisé pour alimenter la station de base dans notre étude. 
 
Figure 12: estimation of power consumption in wireless cellular network and Base 
station[44] 
 
Plusieurs études ont été menées sur l'énergie verte, des systèmes autonomes 
d'approvisionnement en énergie renouvelable ont été développés pour une exploitation 
optimale des ressources naturelles. L'article [10] porte sur une étude réalisée au Canada, 
précisément à Kuujjuarapik (Grand-Nord du Québec), à environ 1 130 km de Montréal. La 
vitesse moyenne du vent sur le site d'étude est de 6,2 m/s à 10m d'altitude avec un 
rayonnement solaire de 2,93 kWh/m2/j. l'installation du réseau électrique traditionnel n'est 
pas économiquement faisable, de sorte que le site fonctionne avec deux générateurs diesel. 
En conséquence, les émissions de CO2 et les accidents d'exploitation sont élevés. L'étude de 
la faisabilité d'un système hybride vent-diesel avec stockage à petite échelle d'air comprimé 
a été réalisée. La modélisation du système proposé prend en compte le calcul de l'énergie 
produite et stockée, l'économie des coûts de carburant et de maintenance et la réduction des 
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GES. Le système proposé consiste en une centrale éolienne en hybridation avec un générateur 
diesel et un système de compression et de stockage de l'air comprimé. Les résultats montrent 
une réduction des coûts d'exploitation de près de 97%, une augmentation de la durée de vie 
de la GD, une réduction des visites annuelles du site de près de 50%, ce qui conduit à un 
bénéfice de près de 75.000 $ la 5ème année. L’article[46] montre plusieurs configurations 
optimales d'un système d'alimentation hybride avec le logiciel HOMER(Hybrid 
Optimization of Multiple Energy Ressources, qui est logiciel de simulation, 
d’optimisation et d’aide à la décision en énergie électrique hybride, pour prévoir la 
production d’énergie électrique sur un site donné), afin de réduire les coûts 
d'exploitation du site. L'étude est menée pour alimenter une station de télécommunication 
dans le nord du Nigéria aux coordonnées de latitude (90 47'N) et de longitude (70 20'E). 
L'option hybride économiquement optimale est la combinaison de panneaux solaires de 8 
kW, 5,5 kW de GD et 64 unités de batteries dont 6V de tension nominale et une capacité de 
255Ah. Dans le même article, il a été montré que le GD était l'option la plus coûteuse et en 
même temps polluante. On peut conclure que l'intégration des énergies renouvelables 
hybrides pour la fourniture de stations de télécommunications peut être une solution de 
premier choix. Dans l’article[47], les auteurs proposent également un système hybride 
optimal pour l'alimentation d'une station de télécommunication hors réseau en Malaisie aux 
coordonnées 1 ° et 7 ° N, 100 ° et 120 ° E, avec HOMER. Cette étude vise à réduire les coûts 
d'exploitation et les émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs analyses sont effectuées sur 
l'efficacité énergétique du système, l'analyse économique et l'analyse des émissions de gaz à 
effet de serre. Le système hybride proposé est composé de panneaux solaires, d'éoliennes et 
de GD. L'étude utilise les données et le profil de charge du site pour effectuer la simulation 
avec HOMER. Les résultats de la simulation montrent qu'au fur et à mesure que le 
rayonnement solaire augmente, la part de production d'énergie solaire augmente et donc une 
diminution de l'utilisation des GD, ce qui contribue à la réduction des gaz à effet de serre, 
coûts d'exploitation. Ailleurs, le site de Baie-de-Loups s'est révélé être un site BTS dans le 
monde où la consommation d'énergie est impressionnante. En effet, la consommation 
d'énergie de certains sites de stations de base est comprise entre 22 kWh / j et 50 kWh/j [46-
49] en fonction de la zone et du type d'architecture BTS. Cependant, la consommation de 
notre étude se situe autour de 88 kWh / j, ce qui pourrait nécessiter plus d'un Green Cubes à 
la fin de l'étude. La consommation d'énergie électrique des stations de base varie en fonction 
des générations de cellules, s'étendant de la première à la quatrième génération de cellules. 
Cette consommation d'énergie est différente selon que l'on soit en présence d'un pico-BS, 
d'un Micro-BS ou d'un Macro-BS [50] (Figure 13) 
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Figure 13: Estimation Power consumption of the components of BSs per antenna and 
sector[50] 
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3.2 Système d’alimentation par Green Cube  
 
 
Figure 14: Deux Green Cubes exposés après assemblage 
 
Le concept de développement de réseaux verts dans le réseau de télécommunication 
pour les stations de base et même d’autres application, afin de réduire la consommation de 
diesel sur le site concerné, tout en réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance du site 
en assurant une certaine fiabilité. C'est dans cet esprit qu’une entreprise au nord du Québec, 
a été fondée en 1997 et dont la conception, le développement, l'installation et la surveillance 
de réseaux électriques pour les sites éloignés et hors réseau par les énergies renouvelables 
avec des systèmes compacts, faciles à transporter et surtout moins coûteux. La performance 
du Green Cube a été testée et approuvée, et l’entreprise a un numéro de brevet canadien et 
américain respectivement 2887923 et US20150318706 [51]. La Figure 11 montre deux 
Green Cubes après assemblage et fermeture pour utilisation. Comme nous pouvons le voir 
sur le schéma, il est constitué d'un système hybride PV-éolien-GD-Batteries, détails qui 
suivront de notre étude. Ce sont des systèmes conçus pour alimenter de petites, de l’ordre de 
quelques kilowatts. Il existe aussi des systèmes concurrents développés par d’autres 
entreprises dans le monde entier pour profiter des ressources énergétiques disponibles 
gratuitement. C’est par exemple le système éolien hybride, qui est un système formé par une 
éolienne et des panneaux solaires. Le point intéressant ici est l’exploitation simultanées des 
ressources éoliennes et solaires pour la production d’énergie électrique dans les sites isolés 
tout particulièrement ou pour les lampadaires en bordure de route[52]. Mais comparé à un 
GC, ce système reste limité car absence d’un système intelligent de gestion d’énergie qui 
n’est pas intégré pour la supervision et le contrôle à distance. Absence d’un système de 
stockage d’énergie. La figure 12 est un exemple d’utilisation d’un système éolien hybride. 
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Figure 15:Eolien hybride[52] 
 
 
3.3 Caractéristiques d’un Green Cube 
 
Le Green Cube est un petit boîtier qui contient des panneaux solaires, de petites 
éoliennes, GD et batteries, et ajouté à un système de contrôle intelligent à distance, il est 
décrit comme facile à installer, relativement petit et simple à transporter[51]. 
 
3.3.1 Composants et applications 
Les énergies renouvelables sont fiables, ininterrompues et durables. L'intérêt 
principal est de réduire l'utilisation de combustibles fossiles, et donc les gaz à effet de serre 
et autres coûts associés. Ces systèmes hybrides d'énergies renouvelables sont constitués 
d'éoliennes, de photovoltaïques, d’hydroélectriques, de biomasse, de batteries, de GD et en 
particulier d'un système de contrôle intelligent. Certaines des composantes dépendamment 
de la nature du site étudié peuvent être réduites ou combinées avec tous les ensembles, il 
serait très probable que le GD ne synthétiserait pas le système hybride compte tenu de 
l'incertitude des prévisions météorologiques. Le Green Cube est conçu comme requis en 
intégrant presque toutes les sources renouvelables, dans le cas d'un BTS, il est conçu pour 
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fonctionner et fournir tout le système d'énergie et de contrôle nécessaire. Le Green Cube peut 
également être utilisé pour d'autres applications telles que les sites miniers, les petites 
communautés, les hôpitaux etc ...[51] 
3.3.2 Opération du Green Cube 
 
Le Green Cube est une technologie qui ne nécessite pas l'installation de logiciels 
spécialisés pour fonctionner, en raison d'une erreur de manipulation. Une fois installé sur le 
site, il vous suffit de l'activer pour le faire fonctionner. Il a un autre avantage d'avoir des 
systèmes d'énergie renouvelable préinstallés, le montage PV est fait pendant les périodes de 
neige, il ne peut pas empêcher son fonctionnement. Son installation nécessite de la 
machinerie lourde et avec l'avantage supplémentaire de la surveillance par satellite à distance 
[51]. 
 
3.3.3 Spécifications techniques 
La puissance maximale d'un GC est estimée à environ 6 kW d'énergie renouvelable 
seulement. Il est possible de monter deux ou trois ou plus de Green Cube en parallèle pour 
fournir de l'énergie supplémentaire, jusqu'à 100 kW [51]. Le tableau ci-dessous recapitule 
très bien ces spécifications. 
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Tableau 9: General specification of a Green Cube 
 
 
 
3.4 Vue d’ensemble de la station alimentée par le GC 
 
Le Green Cube est actuellement fait l’objet de plusieurs attractions d'énergie 
renouvelable, plusieurs projets sont actuellement en cours pour exploiter le Green Cube, et 
les projets qui ont déjà terminé l'adoption du Green Cube comme source d'énergie. Le tableau 
ci-dessous énumère certains de ces projets. 
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Tableau 10: station alimentées par le GC [51] 
 
 
 
3.5 BTS system with hybrid architecture 
3.6 Contexte de la zone d'étude 
 
Le site d'étude où se trouve la station d'étude BTS de notre projet d'installation de Green 
Cubes est situé au Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Québec, Canada. Le potentiel 
météorologique du site sera indiqué ci-dessous. 
 
3.7 Potentiel énergétique de la zone d’étude 
 
Les données météorologiques du site d'étude  sont obtenues via le site de la NASA [53] 
] avec les coordonnées GPS 50.271033 Nord en latitude, et 60.134826 Ouest longitude à 10m 
au-dessus du sol. Le rayonnement solaire et le vent sont donnés comme suit. 
• Radiation solaire: les moyennes de rayonnement du site sont de 3,16 kWh/m2/j, ce 
qui pourrait entraîner une faible proportion d'énergie solaire et une faible efficacité 
énergétique. La moyenne de l'indice de clarté est de 0,441. En outre, le vent montre 
une tendance plus constante que le rayonnement solaire sur une année, il est 
souhaitable d'avoir un rayonnement solaire constant et supérieur à 4 kWh/m2/j pour 
avoir une source fiable de rayonnement solaire [54]. Cette faiblesse peut être 
compensée par une augmentation de la puissance des éoliennes. La figure 13 ci-
dessous montre une variation du rayonnement solaire sur une année, elle varie entre 
0,92 et 5,18 kWh / m2 / j. 
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Figure 16: Monthly average solar radiation 
 
 
• Ressources éolienne : Les ressources éoliennes du site d'étude sont disponibles via 
le site de la NASA [53] ou par importation  direct de HOMER avec les coordonnées 
GPS du site. Les mesures sont faites avec un anémomètre à 50m du sol. La vitesse 
moyenne du vent sur le site est de 7,12 m / s, et varie entre 5,92 et 8,05 m / s sur une 
période de dix ans, ce qui nous indique qu'une installation éolienne sur le site aurait 
une bonne efficacité énergétique. La figure 14 ci-dessous montre cette variation de la 
vitesse du vent. Nous pouvons observer la moyenne de la vitesse du vent pendant un 
mois et pour une année. Le facteur d'autocorrélation est de 0,85 et la force du 
diagramme diurne est de 0,25. 
 
 
Figure 17: Monthly average wind speed of the site 
 
3.8 Analyse des charges de la station de base 
 
La charge de la station de base est d'environ 3,5 kW, en plus d'une charge moyenne 
supplémentaire de 1 kW. Contrairement à d'autres stations de base dans la littérature, nous 
pouvons remarquer qu'il consomme assez d'énergie. Le profil de chargement journalier a été 
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saisi dans HOMER en tenant compte de cette information. En général, dans une communauté 
ou un site isolé, la demande d'énergie électrique est faible par rapport à celle observée dans 
les grandes villes par exemple. Les coûts ont été déterminés en estimant la présence ou 
l'absence de techniciens sur le site pour des raisons de maintenance pendant un an. Les visites 
sur le site sont réduites à environ 2 par un en raison des difficultés d'accès au site et du coût 
de transport de l'équipement. Nous pouvons exprimer le modèle mathématique de la 
consommation d'énergie dans Macro-BS comme suit par la formule [50]. 
 
 
 
Where  
PPA is power amplifier power 
PBB Baseband unit or digital signal processing Power 
PRF is transceiver radio frequency power 
𝜕MS, 𝜕DC and 𝜕cool are rectifier loss 
Pmw is microwave backhaul link 
Pau is auxiliary equipment 
NSect is the number of sectors 
NTX is the number of transmitting antenna for one sector 
 
 
 
Figure 18: Estimation of LTE-macro base station energy consumption model within a 
smart grid environment [55] 
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Tableau 11: Estimated electricity demand for the study area 
Emplacement Type Quantité Tension (V) Conso.(W) Conso.(W) 
Totale 
 
 
 
 
Cuisine 
convecteur 2 240 1000 2000 
Cafetière 1 120 750 750 
Grille-pain 1 120 900 900 
Micro-onde 1 120 1200 1200 
Télévision 1 120 90 90 
Réfrigérateur 1 120 300 300 
Congélateur 1 120 400 400 
Four 1 --- Propane 0 
Hotte 7 120 95.14 666 
Lampes 16 120 20.25 324 
 
 
Salle de Bain 
Chauffe-eau 1 240 4500 4500 
Pompe à eau 1 120 850 850 
Ventilateur 1 120 100 100 
Lampes 6 120 8 40 
Convecteur 1 240 500 500 
Chambre Convecteur 1 240 1500 1500 
Lampes 7 120 16 112 
Entrée Lampes 2 120 22 44 
Convecteur 1 240 500 500 
Portique lampes 3 120 8 24 
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Extérieur Projecteur 
LED 
1 120 50 50 
 
 
 
Station 
salle 1 120 176 176 
Atelier 1 120 100 100 
Convecteur 2 240 750 1500 
Rectifieurs 4 --- 875 3500 
Ventilation 1 120 575 575 
Compresseurs 1 120 1000 1000 
Éclairage Tour --- ---- 1000? 1000 
 
 
Génératrice 
Pompe 
carburant 
2 ---- 22 44 
Lampes 
Entrepôt 
3 ----- 48 144 
Lampe Garage 4 ---- 22 88 
 
Production 
Rive 
Ventilation 2 120 575 1150 
Pompe 
daytank 
2 120 700 1400 
Chargeurs 
batteries 
3 120 ---- ---- 
Total 25.527 
 
La charge en courant continu au 5 février 2016 est de 58,70 A à une tension alternative 
de 54V ~ 3,5 kW avec des pertes de conversion. Il y a 5 redresseurs de 4 kW chacun qui 
convertissent l'énergie AC en courant continu avec une efficacité comprise entre 0,9 et 0,95. 
Dans notre analyse, nous prenons en compte les redresseurs de 6 kW. Il y a une cabane de 
subsistance équipée de chauffage électrique, eau chaude, réfrigérateur, télévision par satellite 
qui sont utilisés seulement en mode occupé. Nous avons 7 séries d'accumulateurs existants, 
2 séries ont été installées en 2011 et les 5 autres en 2012. Chaque année, nous consommons 
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en moyenne 19920 litres de gasoil. Il y a 2 générateurs, 1 en fonctionnement permanent et 1 
en cas d’urgence. La charge du site est inférieure à la charge minimale du groupe électrogène, 
mais un groupe de charge est appliqué au générateur pour éviter les problèmes de "wet 
tracking". 
 
Figure 19: charge mensuelle de la BTS 
 
 
3.9 Load pattern for BTS 
 
Figure 20: Profil de charge primaire de la BTS 
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Figure 21: Profil de charge primaire non critique de la BTS 
 
La charge du site peut être obtenue à distance via une connexion Internet du système 
GPRS de la station de base qui transfère les données au centre de supervision et de contrôle. 
Cette procédure n'a pas été utilisée en raison d'un manque de contrôle préalable et de système 
de contrôle à distance. Le profil de charge a été défini en fonction des informations fournies 
sur l'état de consommation de chaque équipement donné par le constructeur, et en fonction 
des heures de visite du site au cours de l'année, car certains équipements ne fonctionnent 
qu'en présence de techniciens sur le site par exemple le café, la salle de bain ... 
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Figure 22: Profil de charge AC de la BTS 
 
Figure 23: Profil de charge DC de la BTS 
 
 
3.10 Système proposé 
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Figure 24: Système proposé 
 
Figure 25: Architecture typique d'un Green Cube alimentant une BTS 
 
 
3.11 Cout des composants et spécification 
Le Green Cube se compose d'un ensemble de panneaux solaires, de vent, de batteries 
et éventuellement d'un générateur diesel, le tout formant un système hybride d'énergie 
renouvelable. Ces différents éléments sont dimensionnés pour donner un résultat optimal à 
la simulation finale. En plus de cela, HOMER prend en compte plusieurs autres paramètres 
pour effectuer correctement l'étude. 
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               Figure 26: Données financières, techniques et étude des différents composants 
 
 
PV array 
Capital cost 2000$ 
Replacement cost 2000$ 
Sizes consideration in kW 2, 4, 6 
Lifetime 20 yrs 
De-rating factor  90% 
No tracking system yes 
Wind turbine 
Model   
Rated capacity  2kW DC 
Initial cost per unit  1200$ 
Replacement cost  1200$ 
Maintenance cost 100/yr 
Units consideration in kW 2, 4, 6 
Lifetime  25 yrs 
Battery 
Model  L16P Trojan 
Rating  390Ah, 6V, 2.34kWh 
Initial cost per unit 700$ 
Replacement cost  700$ 
Maintenance cost  10$/yr 
Units consideration  16, 32, 48 
Battery string  1 
Lifetime  10 yrs 
Converter 
Capital cost 30470 
Maintenance cost  60$/yr 
Sizes consideration 6, 12, 18 
Lifetime  20 yr 
Efficiency 85% 
Diesel generator 
Rating 10kW 
Maximum load ratio  
Initial cost per unit 15000$ 
Replacement cost 15000$ 
Operational cost  0.05$/hr 
Lifetime 15000h 
Diesel price 0.88$, 1$, 1.2$ 
Sizes considered  10, 20, 30 
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• GD : Un système d'énergie hybride renouvelable dit sérieux, doit pouvoir travailler 
avec un back-up, compte tenu de la variation du climat, et donc l'incertitude de la 
météo, surtout pour un opérateur de téléphonie avec des consommateurs très 
exigeants en qualité de service. D'où la présence du générateur diesel. Les 
informations utiles pour caractériser le générateur dans HOMER sont : la taille du 
GD, le coût d'achat, le coût de remplacement et le coût de maintenance. Dans notre 
cas, un générateur diesel de 10 kW maximum selon le modèle a été soumis dans 
l'hypothèse de l'utilisation d'un Green Cube. La courbe d'efficacité utilisée est celle 
de HOMER par défaut, car nous n'avons généralement pas assez d'informations pour 
tirer notre propre courbe des fournisseurs. 
•  Convertisseur : Tout système d'alimentation fonctionnant à la fois avec un courant 
continu et un courant alternatif nécessite un convertisseur pour l'équipement. Il peut 
également jouer le rôle de redresseur. Les informations nécessaires pour une 
simulation optimale avec HOMER restent presque les mêmes que pour un générateur 
diesel à savoir : la taille du convertisseur, le coût, le coût de maintenance et le coût 
de remplacement. HOMER peut prendre en compte plusieurs tailles différentes 
pendant la simulation. Nous considérons sa durée de vie de 15 ans, avec une efficacité 
de conversion de l'électricité de AC à DC ou de DC à AC de 85%, et une capacité 
relative de 100% d'inversion. C'est la capacité nominale du redresseur par rapport à 
celle de l'onduleur. 
•  Batteries : Dans les systèmes d'alimentation électrique renouvelables, les batteries 
sont pour la plupart inévitables. Avec HOMER, il est possible de personnaliser sa 
batterie ou d'en choisir une parmi la bibliothèque de composants fournie par cette 
dernière. Dans ce cas, vous devez être capable de donner les spécifications uniques à 
votre batterie, il est nécessaire de connaître alors la capacité, la tension, l'efficacité, 
l'état de charge minimale, la courbe de capacité et la courbe de vie. Il est également 
nécessaire de connaître le coût, le nombre de batteries par chaîne et le nombre de 
chaînes de batteries à modéliser. HOMER propose des exemples de batteries qui 
52 
 
seront certainement suffisantes pour notre site, comme le Li-Ion, 6V d'une capacité 
nominale de 390Ah. Les quantités à considérer ici sont 0, 16, 32, 48 données par le 
nombre que chaque green Cube nous impose. 
•  PV : Le choix des panneaux solaires varie en fonction de la taille du site, de sa 
demande en électricité et de la surface réservée. Mais dans notre cas, nous sommes 
limités par la taille et le nombre de composants qui peuvent être installés sur un Green 
Cube. Il est donc important de connaître la puissance du panneau, le nombre de 
panneaux, et avec cela nous pouvons déterminer le coût d'achat, d'entretien et de 
remplacement. Nous effectuerons une analyse de sensibilité pour une charge de 
chantier allant d'un minimum de 80 kWh / j à un maximum de 88 kWh / j. 
•  Éoliennes : Les éoliennes de même capacité peuvent fonctionner différemment pour 
un même site, en fonction de leur courbe de puissance, de leur vitesse de coupure, de 
leur vitesse de découplage et de leurs options de montage, mais nous ne prenons en 
compte que les paramètres du Green Cube. Il est généralement préférable de choisir 
une éolienne déjà disponible dans la bibliothèque HOMER, il ne restera donc plus 
qu'à déterminer les caractéristiques de l'éolienne à choisir pour la simulation et ceci 
afin d'optimiser les résultats de la simulation. Mais nous serons tentés de choisir une 
éolienne de 2kW car nous utilisons Green Cube GC6 avec 8 panneaux solaires de 
250W chacun. 
•  Le prix du diesel : Le prix du diesel a une importance significative dans la 
simulation avec HOMER d'un système renouvelable fonctionnant avec un moteur 
diesel. Nous devons donc inclure le prix du diesel dans la zone où nous voulons 
implémenter le système hybride pour de meilleurs résultats, et nous allons prendre en 
compte une certaine variation de prix en faisant une analyse de sensibilité au vu de la 
variation du prix du carburant dans le monde. Le prix du diesel à Rimouski varie en 
moyenne autour de 1 111 $ CAN / litre[56], avec une variation entre 1,026 $ et 1,176 
$. 
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• Le module économique : dans HOMER, des informations telles que le taux d'intérêt 
annuel est le taux d'actualisation utilisé pour convertir les coûts annualisés et les coûts 
ponctuels. Il est lié au taux d'intérêt nominal par la formule suivante : 
𝑖 =
𝑖′ − 𝑓
𝑖 + 𝑓
 
i is interest rates 
i' nominal interest rate (rate at which we can have a loan) 
f = the annual inflation rate 
 
• La durée de vie du projet : Le coût du projet est obtenu pour cette durée. HOMER 
utilise cette information pour calculer le coût de remplacement annuel et le coût 
annuel de chaque équipement, ainsi que le coût total du système. Il est estimé à 25 
ans dans le cadre de ce projet, principalement en tenant compte du fait que les 
éléments du Green Cube sont remplaçables, mais les batteries et générateurs diesel 
ont une durée de vie bien inférieure, selon la qualité de maintenance et les conditions 
d'utilisation de cet équipement. Le taux d'intérêt annuel est de 6%[57], mais il est 
d'environ 10% dans les pays en développement. Nous ferons une analyse de 
sensibilité entre 6 et 10%. Le coût du capital fixe du système est le coût initial du 
projet, indépendamment de l'architecture du système d'alimentation. Il peut être 
déterminé par HOMER après simulation. De même pour le coût de maintenance 
annuel. 
 
3.12 Résultats de la simulation et discussion 
Le logiciel HOMER calcule toutes les options possibles et les affiche. En fonction des 
paramètres choisis, nous pouvons faire des comparaisons du diesel avec le modèle hybride 
de l'énergie renouvelable. Nous produisons des résultats de comparaison avec les solutions 
existantes sur le site actuellement, qui est une solution d'alimentation diesel. Nous faisons 
également une analyse de sensibilité sur le prix du diesel et les frais pour connaître à peu près 
les indicateurs financiers du projet en fonction des différentes particularités. 
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3.12.1 Optimisation et simulation 
Le panneau des résultats d'optimisation affiche la liste des configurations disponibles 
en fonction des données d'entrée que nous avons entrées et classées par le NPC total (coût 
net actuel). Il est possible d'afficher la liste complète des configurations ou de ne montrer que 
les meilleures solutions (d'un point de vue économique) par la conception du système. 
Les analyses suivantes sont liées à la solution ayant l'architecture de système suivante 
: système photovoltaïque 2 kW, éolienne 2 kW, générateur diesel 10 kW, redresseur 6 kVA, 
16 séries de batteries AGM 6V fixant le prix du diesel à 1 $ US et la charge primaire critique 
à 84kWh / j . 
Voici quelques exemples de données disponibles : 
 
Figure 27: Configurations Optimales HOMER 
 
Dans notre exemple, la liste classifiée affiche huit configurations différentes, 
contrôlées par le NPC le plus efficace. Mais nous allons choisir la configuration qui nous 
indique à peu près la capacité de production d'énergie du GC6 Green Cube. 
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Figure 28: Energie produite par un GC6 avec GD 
 
Nous pouvons voir la part des énergies renouvelables dans la production totale qui est 
d'environ 20% sur un an, ceci pour un GC6. En cliquant sur chacune des solutions affichées, 
nous pouvons accéder à un ensemble complet de données fournissant un niveau de détail 
élevé sur chaque composant du système. En outre, il est possible d'afficher de nombreuses 
informations économiques essentielles pour effectuer une analyse approfondie des affaires. 
Les analyses suivantes sont liées à la solution ayant l'architecture de système suivante : 
système photovoltaïque de 6 kW, éolienne de 6 kW, générateur diesel de 10 kW, redresseur 
de 6 kVA, batterie 16 Li-Ion de 6V, qui combine trois GC6, fixant le diesel US $ 1 prix et 
charge primaire critique à 84 kWh / j. 
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Figure 29: Energie produite par 3 GC6 avec GD 
 
 
Les résultats de la simulation donnent un aperçu utile de la production d'électricité 
totale et mensuelle des différentes sources du système, de l'excès d'électricité produite, etc. 
Dans notre cas, nous constatons que la production d'électricité à partir du solaire est très 
limitée, En raison de la faible luminosité et du nombre de panneaux solaires, ainsi que de leur 
puissance, le générateur diesel contribue pendant ces mois de faible ensoleillement à plus de 
la moitié de la puissance requise. Nous pourrions augmenter la taille des panneaux solaires 
pour équilibrer la pénurie de l'énergie solaire en ajoutant un autre Green Cube. Mais d'un 
point de vue rationnel, il serait plus judicieux d'augmenter le nombre d'éoliennes, le vent 
étant prédominant. Dans l'exemple retenu, il y a aussi un non-gaspillage de l'énergie 
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électrique non utilisée (4,83%). L'ajout de plus de chaînes de batterie n'est pas nécessaire 
dans notre cas.  
En ajoutant un autre Green Cube, nous augmentons la taille du système photovoltaïque, 
améliorant ainsi la performance du système, mais en même temps, nous augmentons les 
dépenses en capital de l'ensemble du système. Par conséquent, choisir la bonne configuration 
est un compromis complexe entre les exigences financières, renouvelables, techniques et de 
conception. 
 
Figure 30: Système alimenté par GD uniquement 
 
Figure 31: système alimenté hybridation 
   
Selon les figures 27 et 28, les émissions de CO2 ont été réduites de moitié avec l'intégration 
des énergies renouvelables, allant de 45 424 kg/an à 24 262 kg/an. Nous pouvons faire la 
même observation en nous référant aux autres indices de consommation de CO2 de ces 
chiffres. 
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3.12.2 Analyse de sensibilité 
Nous pouvons changer le prix du diesel et la charge principale dans notre analyse de 
sensibilité et la fenêtre affiche la configuration principale avec des détails techniques et 
financiers. La vue d'ensemble montre la liste complète des conceptions de système pour une 
combinaison spécifique de variables de sensibilité. Les modèles sont toujours listés selon la 
configuration économique la plus performante, mais souvent la meilleure configuration ne 
répond pas aux exigences de notre système en termes d'autonomie, de contribution 
renouvelable, de consommation de gasoil, etc. Si tel est le cas, nous devons analyser plusieurs 
solutions et identifier le modèle qui correspond le mieux à notre besoin de conception. 
 
Figure 32: Analyse de la sensibilité 
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Conclusion 
Cette étude nous permet de comprendre l'importance des énergies renouvelables dans la 
stabilité de l'écosystème mondial auquel les scientifiques devraient accorder une attention 
particulière. La pollution à l'échelle mondiale est un réel problème qui peut contraindre 
l'existence de la vie humaine sur Terre. Nous avons vu une réduction significative des 
émissions de gaz à effet de serre avec l'intégration des énergies renouvelables dans la 
production d'électricité. En général, HOMER offre la meilleure configuration économique 
possible dans les résultats de la simulation, mais il peut arriver qu'elle ne corresponde pas 
aux réalités du terrain et ne l'ignore donc pas aveuglément. Nous devrons donc proposer des 
solutions qui améliorent les performances du système hybride à mettre en œuvre en ajoutant 
d'autres composants, ce qui conduit également à une augmentation financière voire à la 
surface à exploiter s'il s'agit de l'ajout de panneaux supplémentaires voire d'éoliennes. Pour 
la contribution de Green Cube, en fonction des résultats obtenus, il serait très intéressant de 
fournir deux à trois Green Cubes pour prétendre répondre aux besoins énergétiques du site 
au nord du Québec, ou dans un autre cas pour changer la configuration du Green Cube en 
ajout d'un WT par le fait que, en se référant aux résultats, WT produit deux fois plus que des 
panneaux solaires. 
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CHAPITRE 4 CONCEPTION D’UN SYSTEME D’ACQUISITION ET DE 
TRANSMISSION DE DONNEES POUR CENTRALE ELECTRIQUE HYBRIDE 
Introduction 
Les sites isolés au Canada et dans d’autres régions du monde, comme en Afrique 
précisément, rencontrent des problèmes d’électricité. L’une des principales raisons étant le 
cout très élevé d’extension du réseau traditionnel vers ces sites, ensuite une faible population 
y vivant et donc une faible consommation en électricité. Il Ya aussi la cause d’un accès 
difficile vers ces sites, voire impossible pour certains cas, et donc le moyen de transport se 
fait uniquement soit par bateau, ou avion. La solution la plus rapide et peu couteuse sur le 
court terme, est le recours au générateur diesel, qui n’est pas sans conséquence sur le 
réchauffement climatique pour ne citer que ça. Pourtant le Canada dispose d’un potentiel 
éolien et solaire disponible gratuitement, qui si bien exploité pour un système de production 
électrique hybride décentralisé serait une meilleure solution qui entrainera une grosse baisse 
sur le prix d’électricité. Une solution très intelligente si la maintenance et le suivi des 
performances du site se fait à distance, ce qui limiterait beaucoup les frais d’exploitation du 
site. De ce fait, un système de télésurveillance serait très intéressant. D’où l’intérêt de cette 
partie du projet. 
4.1 Système d’acquisition de données 
Un système d’acquisition de données est la représentation de l’interface entre les 
capteurs et l’ordinateur. Il est composé de circuits imprimés et de logiciels pour l’acquisition 
automatique des données numériques ou analogiques venant des capteurs[58]. Cet ensemble 
d’équipements fonctionnent dans le but de suivre les performances d’un site. Il peut s’agir de 
collecter les informations telles que : 
• Tension, courant et fréquence 
• Niveau du carburan  
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• Pression d’huile 
• Température du moteur 
• La vitesse du vent 
• Les information météos du site 
• Les alarmes 
4.2  Composants essentiels d’un système d’acquisition de données 
Pour mettre sur pied un système d’acquisition, il est important de connaitre les données 
en entrée et sortie pour choisir les types de capteurs à choisir, le choix de serveur de 
base de données, la connexion des différents capteurs au réseau et la communication 
entre les différents éléments du système. On peut citer entre autres : 
• Les capteurs ou transducteurs 
• Les conditionneurs 
• Le convertisseur 
• Le matériel d’acquisition 
• Divers et logiciels d’applications 
4.2.1 Les capteurs ou transducteurs 
Lorsqu’on parle d’acquisition de données, il est important de connaitre le phénomène 
physique a mesurer, qui peuvent être des éléments cités ci-dessus, c.-à-d. courant, 
tension, fréquence… ces capteurs se présentent donc comme étant l’élément qui 
servira à capter et convertir un phénomène en un signal électrique quantifiable ou 
non. Il peut s’agir de la vitesse du vent, du niveau du fuel, de la pression… 
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4.2.2 Les conditionneurs 
Le but d’utiliser un conditionneur dans le processus d’acquisition de données, est 
d’apporter des corrections pour obtenir le niveau ou la qualité de signal souhaitée. Il 
pourrait s’agir de l’amplification du signal trop faible, du filtrage des signaux issus 
des capteurs[59] dans certains cas pour réduire le bruit. 
4.2.3 Les convertisseurs 
Ils convertissent du numérique à l’analogique et vice versa. 
4.2.4 Le matériel DAQ 
Le secteur de l’acquisition de données est convoité dans le monde, surtout industriel, 
à cet effet fait appel aux applications de bureau, les portatifs et même les systèmes 
embarqués[60]. Parlant des systèmes embarqués, nous allons nous servir de cette 
technologie pour réaliser notre système d’acquisition. Nous allons utiliser une 
plateforme open source, faible cout consommant moins la puissance[61]. A cet effet, 
le hardware qui sera utilisé est : 
• La Raspberry pi : C’est un appareil doté de puissance d’un ordinateur, avec 
la taille d’un portefeuille ou d’une carte de crédit et peut tenir facilement dans 
la pomme de main. 
 
Figure 33: Raspberry pi 
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 Elle est similaire à un ordinateur, mais de taille réduite. Nous comprenons par là 
qu’elle n’a pas toutes les particularités types d’un ordinateur, comme un lecteur de CD ou 
disquette, un écran ou même un clavier, mais dispose à son bord tous les accessoires qui 
peuvent servir à le faire fonctionner comme tel[40]. Elle est livrée comme un circuit imprimé, 
et nous pouvons acheter tous les accessoires manquants selon notre projet pour la faire 
fonctionner. Il existe différents modèles de Raspberry pi avec des architectures et tailles 
différentes. Cette classification peut être facilement comprise en fonction des tableaux 12 et 
13[39]. 
 
Tableau 12: Comparaison RPI A et A+ 
Critère Modèle A Modèle A+ 
Système sur puce 
(SoC) 
Broadcom BCM2835 
(CPU, GPU et SDRAM) 
Broadcom BCM2835 
(CPU, GPU et SDRAM) 
Processeur (CPU) 
700 MHz ARM1176JZF-S core 
(ARM V6) 
700 MHz ARM1176JZF-S core 
(ARM V6) 
Processeur graphique 
(GPU) 
Broadcom VideoCore IV 
OpenGL ES 2.0 
OpenVG 1080p30 H.264 
Broadcom VideoCore IV 
OpenGL ES 2.0 
OpenVG 1080p30 H.264 
Mémoire vive 
(SDRAM) 
256Mo 256Mo 
Alimentation 300 mA (2.5 W) via micro-USB 200 mA (1 W) via micro-USB 
Stockage des données Lecteur de carte SD/MMC/SDIO Lecteur de carte micro-SD 
Sortie vidéo 1 composite RCA et 1 HDMI 1 composite RCA et 1 HDMI 
Sortie audio 3.5 mm jack et HDMI 3.5 mm jack et HDMI 
Ethernet 0 0 
Port USB 1 1 
Périphériques bas 
niveau 
26 GPIO connecteurs 40 GPIO connecteurs 
Taille 85.60 mm × 56.5 mm  65.00 mm × 56.5 mm 
Poids 45g 23g 
Prix $25 $20 
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Tableau 13: Comparaison RPI B, B+ et Modèle 2 
Critère Modèle B Modèle B+ Modèle 2 
Système sur puce 
(SoC) 
Broadcom BCM2835 
(CPU, GPU et 
SDRAM) 
Broadcom BCM2835 
(CPU, GPU et 
SDRAM) 
Broadcom BCM2836 
(CPU, GPU et 
SDRAM) 
Processeur (CPU) 
700 MHz 
ARM1176JZF-S core 
(ARM V6) 
700 MHz 
ARM1176JZF-S core 
(ARM V6) 
900 MHz quad-core 
ARM Cortex-A7 
(ARM V7) 
Processeur 
graphique (GPU) 
Broadcom VideoCore 
IV 
OpenGL ES 2.0 
OpenVG 1080p30 
H.264 
Broadcom VideoCore 
IV 
OpenGL ES 2.0 
OpenVG 1080p30 
H.264 
Broadcom VideoCore 
IV 
OpenGL ES 2.0 
OpenVG 1080p30 
H.264 
Mémoire vive 
(SDRAM) 
512Mo 512Mo 1Go 
Alimentation 
700 mA (3.5 W) via 
micro-USB 
600 mA (3.0 W) via 
micro-USB 
800 mA (4.0 W) via 
micro-USB 
Stockage des 
données 
Lecteur de carte 
SD/MMC/SDIO 
Lecteur de carte 
micro-SD 
Lecteur de carte micro-
SD 
Sortie vidéo 
1 composite RCA et 1 
HDMI 
1 composite RCA et 1 
HDMI 
1 composite RCA et 1 
HDMI 
Sortie audio 3.5 mm jack et HDMI 3.5 mm jack et HDMI 3.5 mm jack et HDMI 
Ethernet 1 1 1 
Port USB 2 4 4 
Périphériques bas 
niveau 
26 GPIO connecteurs 40 GPIO connecteurs 40 GPIO connecteurs 
Taille 85.60 mm × 56.5 mm 85.60 mm × 56.5 mm 85.60 mm × 56.5 mm 
Poids 45g 45g 45g 
Prix $35 $35 $35 
 
• Le ComBox :il s’agit d’un produit de Schneider Electric, conçu pour la supervision et 
les communications des sites de production d’énergie électrique de type 
renouvelable, et particulièrement les sites isolés, rendant compte ainsi des 
informations sur les performances du site en termes de rendement.  
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Figure 34: Conext ComBox[62] 
Les caractéristiques physiques de cet équipement nous montre qu’il contient 
principalement[63] : 
✓ Un trou de réinitialisation 
✓ Un port de sonnées SD 
✓ Un port de données USB 
✓ Un port de données mini USB 
La fiche technique du ComBox nous indique qu’il peut communiquer avec des 
appareils en réseau local à partir d’une connexion filaire ou non. Une possibilité que nous 
allons exploiter pour alimenter le ComBox en connexion internet pour son accès à distance. 
La RPI dans ce cas jouera le rôle de passerelle ou routeur, car il est important que le ComBox 
soit connecté à internet et ce par l’intermédiaire d’un routeur pour le réacheminement de port. 
Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, un VPN est recommandé, car des données non 
cryptées sur internet représentent un risque de sécurité majeur. 
• Clef USB 3G/4G : En l’absence d’un moyen de connexion directe à internet, 
la présence de la station de base sur le site ou dans les environs, représente un 
réel atout pour accéder à internet via la clef 3G/4G. il existe également 
d’autres moyens de connexion : 
✓ Le satellite : très coûteux et avec une limite de débit considérable. 
✓ Le WiMax : avec des frais d’installation aussi très élevés. 
4.2.5 Environnement de programmation 
66 
 
Pour que notre système d’acquisition soit fonctionnel, un certain nombre de logiciels 
doivent être installés et utilisés. Nous allons citer quelques-uns de ces logiciels et 
langage de programmation. 
• Le python : c’est un langage de programmation ayant deux structures de 
données de haut niveau et approche efficace de programmation orientée objet. 
Il est simple, facile à utiliser pour le développement des applications[64]. Il 
peut fonctionner en parallèle avec plusieurs autres langages de 
programmation comme le C et le C++.  
• Le système d’exploitation : Raspbian est le système d’exploitation par 
excellence conçu pour les Raspberry pi. C’est un logiciel libre et gratuit. Il est 
facilement montable sur une RPI à partir d’une carte micro SD. Nous en 
reparlerons un peu plus loin dans le projet. 
• La base de données MySQL : c’est l’un des serveurs de bases de données 
libre le plus puissant et populaire au monde, libre c’est-à-dire que tout le 
monde peut le télécharger gratuitement, le modifier et l’utiliser à sa 
convenance, et cela sur presque tous les systèmes d’exploitation disponible 
(Microsoft, Apple, Linux, FreeBSD…). Elle offre aussi une vaste gamme de 
bibliothèque spécialisées contenant des pilotes pour presque tous les langages 
de programmation[65]. 
• Le serveur Web Apache : C’est le serveur web le plus smart disponible 
actuellement sur le net, avec multitude de qualités et fonctionnalités 
d’hébergement, se basant sur les adresses IP, l’identification des utilisateurs, 
la négociation des contenus…[62]. C’est un serveur présent sur plus de 65% 
des serveurs web disponibles, et cela ne cesse de s’accroitre au fil du temps. 
• Le PHP : C’est un langage de programmation complet et mature. Il est le plus 
rapide de script coté serveur. Il utilise moins de ressources et contient de 
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puissant support de fichier comme FTP, la compression de données, le 
téléchargement de fichier et l’accès à d’autres bases de données[62]. 
4.3  Architecture générale du système de supervision conçu 
 
 
 
Figure 35: Architecture du système de supervision conçu 
Le site de à superviser est situé au nord du Québec. Nous pouvons remarquer un système 
d’alimentation hybride de type solaire, éolien, diesel conçu à cet effet qui doit être 
implémenter pour l’alimentation de la station de base avec le stockage par batteries. En site 
isolé, cela représente une très bonne solution surtout pour le futur. Le principal élément à 
contrôler est le Green Cube. 
4.4  Mise en place du système de supervision 
4.4.1   Installation et configuration du système d’exploitation Raspbian  
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Maintenant que nous avons parlé de tous équipements nécessaires pour notre système 
de supervision, nous allons maintenant procéder à sa mise en place. La RPI ne 
supporte pas le système d’exploitation Windows, mais chose qui est prévu pour les 
versions avenir de Windows, chose qui ne nous enchante pas de toute façon puisque 
Windows est payant. Le système d’exploitation le plus utilisé avec la RPI est Linux, 
nommé Raspbian, développé en python, qui est un langage qui sera très important 
pour la suite de notre projet. 
Alors la première chose à faire est de s’approprier une RPI, il est facile de l’avoir en 
ligne avec une carte micro SD d’une taille minimale de 16 Go dans le but de laisser 
assez d’espace pour le bon fonctionnement de notre système d’exploitation. Tout cela 
réuni, nous pouvons procéder à l’installation de Raspbian. Nous avons utilisé pour 
notre cas, un ordinateur qui fonctionne sous l’environnement Windows.  
• Télécharger Raspbian ici : http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest 
puis décompresser 
• Télécharger win32diskmanager ici  
 http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download puis 
décompresser.  
• Installer win32diskmanager et l’exécuter et nous aurons la fenêtre suivante : 
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• Cliquer sur l’explorateur de fichier et choisissez la carte SD et le dossier dans 
lequel nous avons téléchargé le fichier image Raspbian, puis cliquer sur write, 
pour l’écriture des données sur la micro SD. A la fin de l’écriture, le message 
de confirmation va apparaitre. Et Raspbian est prêt à être utilisé sur la RPI. 
4.4.2 Premier démarrage du système d’exploitation et paramétrage.  
Pour cela, il faut insérer la carte micro SD précédemment configuré dans l’espace 
réservé à cet effet sur la RPI. Puis brancher un clavier, souris et câble HDMI sur la 
RPI et le relier au moniteur, alimenter la RPI. En cas de bon fonctionnement, le 
système va nous demander de renseigner le nom d’utilisateur et le mot de passe. Par 
défaut le nom d’utilisateur est pi, et le mot de passe raspberry.  
Puis il nous faudra configurer le système d’exploitation et cela avec la commande :  
sudo raspi-config. 
Nous allons ensuite nous rassurer que le système soit étendu sur toute la carte SD, et 
cela avec la commande : Expand Filesystem en ligne de commande. Le système va 
faire des ajustements nécessaires et tout est fin prêt. Les manipulations pour le 
70 
 
changement de clavier, changement de langue et autres peuvent s’opérer facilement 
à cette étape. 
Il est important de changer le mot de passe, car celui entré pendant l’installation n’est 
qu’un mot de passe par défaut. Cela se fait par la commande « Change User 
Password » 
Ensuite il faudra activer le SSH pour nous permettre d’accéder à la RPI à 
distance. Une fois cette étape réussie, nous mettons à jour le système d’exploitation. 
Il faudra juste quelques lignes de commandes pour réaliser cette tâche : ‘’sudo apt 
update -y && sudo apt upgrade -y && sudo reboot’’. Donc par cette ligne, nous 
recherchons les mises à jour, les installons et redémarrons la RPI. Ainsi donc la RPI 
est fin prête pour la suite du projet. 
 
4.4.3 Configurer la RPI comme routeur 
Ouvrir le logiciel PuTTY et se connecter à la RPI en ligne de commande avec son 
adresse IP. Le nom d’utilisateur par défaut est pi et le mot de passe est raspberry, mais 
pour des raisons de sécurité, ce mot de passe a été changé pour un mot de passe 
personnel.  Puis nous allons rechercher les mises à jour et les installer par les 
commandes suivantes :  
• sudo apt-get update 
• sudo apt-get upgrade 
Pour réussir notre démarche, il nous faut installer des protocoles de communication, en 
occurrence le protocole ppp (Point to Point Protocol) qui est un protocole de de transmission 
des informations sur le réseau internet, fournissant des méthodes normalisées sur le transport 
du datagramme multi-protocoles, obéissant à la norme RFC1661, et faisant partir de la 
couche numéro 2 du modèle OSI[66, 67]. 
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La commande pour installer ce protocole est : 
• sudo apt-get install ppp 
nous configurons ensuite un agent, appelé sakis3g qui va nous permettre de nous connecter 
au réseau 3G et gérer les communications. Pour cela, il faut le télécharger avec la commande 
suivante : 
• wget http://raspberry-at-home.com/files/sakis3g.tar.gz 
• sudo mkdir /usr/bin/modem3g (création d’une archive nommée modem3g 
pour y placer le fichier sakis3g précédemment téléchargé qui sera stocké 
dans usr/bin) 
• sudo chmod 777 /usr/bin/modem3g 
• sudo cp sakis3g.tar.gz /usr/bin/modem3g (on copie l’archive dans 
modem3g) 
• cd /usr/bin/modem3g (on se positionne sur le répertoire) 
• sudo tar -zxvf sakis3g.tar.gz (on extrait l’archive qui contient sakis3g) 
• sudo chmod +x sakis3g (nous lui donnons des droits d’exécution pour son 
utilisation) 
Une fois tous ces éléments téléchargés, il nous faudra ensuite configurer la RPI, et 
donc aller dans le fichier de configuration avec la commande : 
• Sudo nano /etc/sakis3g.conf 
Il faut créer un fichier que nous allons nommer sakis3g.conf que nous allons 
sauvegarder dans etc/, puis renseigner les informations de TELUS internet. 
 
APN="celui de TELUS" 
APN_USER="" 
APN_PASS="" 
 
A cette étape, nous pouvons nous connecter à la station de base avec la commande 
• sudo ./sakis3g connect info 
 Nous aurons affiché l’ID de l’opérateur, le nom de l’opérateur, et l’APN, ainsi que 
d’autres informations comme l’adresse IP, le masque et la passerelle une fois tous les 
paramètres bien renseignés. 
 
Donc s’achève la phase de connexion de la RPI à internet via une station de base et passant 
par une clef 3G. il nous faut ensuite configurer pour qu’il fonctionne comme un routeur. Nous 
allons encore installer : 
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• sudo apt-get install iptables dnsmasq wvdial usb-modeswitch hostapd 
iw 
 
IPTABLES: il s’agit d’un logiciel libre basé sur linux utilisant le protocole IPv4, il est 
particulièrement important pour paramétrer les règles de pare-feu.  
DNSMASQ : ce serveur va se charger de donner des services comme le DHCP, DNS 
WVDIAL : qui est utilitaire qui va nous permettre de se connecter au réseau internet en 
utilisant notre clef internet comme modem. 
USB-MODSWITCH : il permet de changer le mode d’utilisation de la clef internet en 
modem. 
HOSTAPD: permet la création d’un point d’accès wifi, et IW pour la gérer. 
➢ Configuration du WVDIAL 
 
Pour procéder à la configuration, nous avons utilisé la commande sur suivante : 
• sudo nano /etc/wvdial.conf 
La page suivante va s’afficher 
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Figure 36: Configuration wvdial 
Dans la page de la figure 36, il faut renseigner les informations comme le numéro de 
téléphone, tout en spécifiant un nom d’utilisateur et un mot de passe. Puis control x pour 
enregistrer les modifications. 
 
➢ Configuration de la RPI en mode routeur 
 
Cela se fait avec la commande : sudo nano /etc/dnsmasq.conf 
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Figure 37: Page configuration routeur 
Nous allons ensuite mettre une passerelle LAN et WLAN, et pour cela il faut ajouter la ligne 
de commande suivante : 
domain-needed 
bogus-priv 
interface=eth0  
dhcp-range=192.168.1.1,192.168.1.125,12h 
interface=wlan0 
dhcp-range=192.168.2.1,192.168.2.125,24h 
Après cette étape, la RPI est prête à fonctionner comme point d’accès. 
Nous allons ensuite modifier le fichier de configuration des interfaces par la commande 
suivante : 
sudo nano /etc/network/interfaces 
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Puis introduire les ligne de commande suivantes et enregistrer : 
auto lo 
iface lo inet loopback 
auto ppp0  
iface ppp0 inet wvdial 
auto eth0  
iface eth0 inet static 
address 192.168.1.1 
netmask 255.255.255.0 
auto wlan0  
iface wlan0 inet static 
address 192.168.2.1 
netmask 255.255.255.0 
hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf 
Ensuite modifier le fichier sudo nano /etc/sysctl.conf. 
Il faut juste décommenter la ligne :  net.ipv4.conf.default.rp_filter=1, et c’est fait. 
➢ Configuration du wlan 
interface=wlan0 
driver=nl80211 #driver=rtl871xdrv  
ssid= RaspberryPi 
hw_mode=g  
channel=6 
macaddr_acl=0  
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auth_algs=1  
ignore_broadcast_ssid=0  
wpa=2  
wpa_passphrase= Cata1988 
wpa_key_mgmt=WPA-PSK  
wpa_pairwise=TKIP  
rsn_pairwise=CCMP 
Ici les configurations sont terminées, notre RPI peut désormais se connecter à une station de 
base, se connecter à internet, et distribuer la connexion via les interfaces. 
4.5  Installation et configuration de la ComBox 
4.5.1 Introduction 
Le ComBox a principal but le contrôle des performances des installations électriques 
hybrides en site isolé, ou au domicile et de gérer les systèmes de télécommunication. 
Il peut être utilisé comme data logger ou comme passerelle en utilisant la connexion 
RS485 ou le protocole TCP/IP. Mais pour le contrôle à distance, il nous une 
connexion au réseau internet, ce qui a fait l’objet d’utilisation de RPI comme routeur 
pour accéder à internet[63]. Dans cette phase, nous allons configurer le ComBox de 
manière à suivre les performances du site à distance au moyen d’un navigateur web. 
4.5.2 Les outils nécessaires 
En admettant que l’emplacement du ComBox est connu, et que l’installation a déjà 
été faite au mur, les outils nécessaires sont : 
➢ Une unité ComBox 
➢ Le guide de démarrage 
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➢ Les connecteurs Modbus RS485 
➢ Câbles Ethernet 
➢ Un ordinateur 
➢ Un navigateur web 
➢ Une RPI connecté à internet 
➢ Un switch  
4.5.3 Connexion au réseau Ethernet 
La RPI étant connecté à internet, via la clef USB 3G/4G, nous avons connecté un Hub 
à la RPI via un câble RJ45, ensuite connecté le ComBox à l’un des ports RJ45 du 
Hub, le PC lui aussi connecté au Hub. Puis nous assurer que le ComBox a sa version 
du firmware à jour, sinon le mettre à jour avant toute configuration.  
Ensuite, aller dans le menu de configuration de la ComBox, puis paramètres, puis 
portail web Conext Insight, puis activer le transfert de données vers Conext Insight, 
cette phase est très importante si nous voulons recevoir les données de production 
d’énergie sur le site web distants. Enregistrer les réglages. Pour se rassurer de la 
configuration, il faut cliquer sur le bouton test. Il doit signaler un crochet vert pour 
indiquer que tout fonctionne correctement. Puis on va ensuite se connecter au site 
distant avec nos paramètres de connexion, sinon faire un nouvel enregistrement. 
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Figure 38: Nouvel enregistrement conext insight 
La page d’enregistrement se presente comme suit : 
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Figure 39: Nouvel enregistrement web portal ComBox 
Il suffira juste de renseigner les informations nécessaires pour la création du compte 
et enregistrer les modifications. Après quoi nous recevoir un message de confirmation 
si tout est ok comme suit : 
 
Figure 40: Confirmation d'enregistrement Conext Insight 
80 
 
Il vous faudrait valider l’enregistrement par courriel. Pour suivre les performances du site, il 
faut renseigner au préalable l’adresse Mac exacte de la ComBox sur le site web. Si tout est 
correct il faut se connecter sur le site de Schneider Electric. Nous pourrons alors voir les 
performances du site comme suit : 
 
Figure 41:Sommaire de production avec conext Insight en mode démo 
Nous pouvons voir une historique de production et consommation d’électricité en temps réel 
sur le site par jour. On voit l’énergie produite par le solaire, le minimal et le maximal. Ensuite 
nous voyons également la charge électrique, le maximum consommé pendant cette journée. 
Nous pouvons entre autres ajouter, un ou plusieurs sites que nous voulons contrôler 
simultanément.  
Pour se faire, il faut renseigner les informations suivantes : 
• Choisir le type d’appareil à surveiller, par exemple le ComBox 
• Le nom du site 
• La date de mise en service du site 
• La taille des panneaux solaires 
• La taille des batteries 
• La taille des onduleurs 
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• L’adresse du site est connue ou importée directement via une carte geographique 
disponible en ligne. 
Nous pouvons également apercevoir d’autres informations comme l’état 
d’ensoleillement du site. Voir la figure ci-dessous 
 
Figure 42: Ensoleillement du site en temps réel 
De cela nous pouvons analyer et savoir sur l’état de production des panneaux solaires. 
Plus encore nous pouvons avoir les informations détaillées sur les batteries, leurs 
comportements, l’état de charge et de décharge. 
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Figure 43: Consommation énergétique batteries 
Le ComBox est équipé d’un système de stockage qui permet de sauvegarder ces 
données, mais la capacité de stockage est très limitée, et l’accès à ces informations s’avèrent 
très complexe. La figure ci-dessous fait état de la présence d’une carte mémoire micro SD 
disponible dans le ComBox avec ses caractéristiques.  
 
Figure 44:carte micro SD combox 
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Etant donnée nous voulons les informations en temps réel et peu couteuse, nous avons profité 
de la flexibilité de la RPI en y programmant un système de data logger accessible à distance 
via les logiciels open source. Dans la partie qui suit, nous allons nous présenter les procédures 
de programmation et les résultats obtenus. 
4.6 Le stockage des données 
4.6.1 Les options de stockage de la RPI 
La RPI a des options de stockage local et une option de stockage à distance, puisqu’il 
s’agit d’un mini-ordinateur. Donc elle a la faculté de sauvegarder, écrire et lire dans 
les fichiers. Le stockage local est semblable à celui du Conext ComBox, donc pas 
utile de s’attarder là-dessus.  
4.6.2 Le stockage à distance 
Le système de stockage à distance suppose que les informations sont transmises à un autre 
système pour la sauvegarde, et ces systèmes doivent être connectés pour la transmission 
de données, au moyen des logiciels. De ce fait, nous nous proposons de sauvegarder nos 
données avec un serveur de base de données. Nous pouvons aussi utiliser le cloud comme 
option de sauvegarde mais il est payant, alors pourquoi payer si pouvons l’avoir gratuit. 
4.6.3 Installation du serveur de base données constitué d’Apache, MySQL et PHP 
• MySQL : il s’agit d’un puissant logiciel de base de données open source, 
c’est-à-dire que tout le monde peut l’utiliser gratuitement, très convoité pour 
sa robustesse aussi. C’est un logiciel qui fonctionne en mode client-serveur. 
Pour réussir l’installation de MySQL sur la RPI, nous devons être connecté à 
internet et l’installation pourra se faire en ligne de commande. Pour cela, il 
faut tout d’abord commencer par la mise à jour avec la commande. 
Sudo apt-get update 
Sudo apt-get upgrade 
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Sudo apt-get install MySQL-server 
Dans notre cas, le serveur MySQL étant déjà installé, cette procédure ne sera 
pas considérée à cette étape. L’interface de configuration de MySQL peut être 
obtenu à partir de phpmyadmin qui est logiciel de gestion de base de données, 
sera installé comme suit. 
Sudo apt-get install phpMyAdmin, une installation aussi déjà faite dans le 
passé. Dans la suite il faut installer apache, qui est un serveur web pour 
faciliter notre accès au site distant via une interface web. 
Sudo apt-get install apache2 
 
Figure 45: Page web confirmation d'installation d'apache 
Cette page sera modifiée à la convenance pour notre site web. Nous pouvons accéder à 
MySQL via phpmyadmin à partir du lien suivant : http://192.168.1.1/phpmyadmin/index.php 
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Figure 46: page de connexion phpmyadmin 
Il faudra alors renseigner les informations de connexion, login et mot de passe créés lors de 
l’installation. 
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Figure 47:page d'accueil phpmyadmin 
La base de données étant disponible, nous pouvons ensuite créer une page web personnalisée 
propre à notre site. Le site en local est rendu disponible à l’adresse http://192.168.1.1/ 
Là une fois de plus il faut renseigner les informations de connexion pour se logger. 
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C’est sur cette page que nous pourrons transférer les données pour la sauvegarde. 
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Ici c’est la page vue coté client. Le coté administrateur est obtenu et contrôlé via le logiciel 
Joomla, qui est CMS de création de site web gratuit. 
Nous pourrons voir par exemple la page contact mise à jour via l’interface d’administration 
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Figure 48: Page d'administration page web via joomla 
Une fois connecté en mode administrateur, nous pouvons apporter les modifications à notre 
page web. 
 
  
CONCLUSION GÉNÉRALE 
Les stations de télécommunications en sites isolés, représentent une pierre angulaire de 
liaison entre les populations de ces régions et celles vivant dans les villes. L’électricité 
traditionnelle étant inaccessible, les énergies renouvelables sont des solutions les plus 
prometteuses, surtout lorsqu’elles sont combinées ensembles. La gestion d’un tel système est 
d’autant plus rentable s’il contrôlé en temps réel. 
C’est dans cette perspective que nous avons fait cette étude pour l’alimentation d’une 
station de télécommunication en zone isolée. 
Nous avons commencé par une revue littéraire, qui nous a permis comprendre la 
situation des sites isolé au Canada, les sources d’énergies y existantes, les problèmes liés à 
leur électrification, question de nous situer l’intérêt de cette étude. Nous avons pu constater 
que la majorité des sites isoles où l’électricité traditionnelle n’est pas disponible sont 
alimentées par des sources d’énergies fossiles, de même pour les stations de 
télécommunications.  
Afin de proposer une simulation optimale du système hybride de production d’énergie, 
nous avons fait une étude sur les caractéristiques techniques du site, l’étude nous a permis de 
comprendre le principe général de fonctionnement d’une station de base et les principaux 
éléments constitutifs, qui permet de savoir ou de prévoir la consommation électrique 
approximative de chaque composant.   
Connaissant les besoins en énergie électrique du site, connaissant aussi les données 
météos, vient l’étude de la faisabilité avec le logiciel HOMER, qui consiste à trouver le bon 
compromis entre la production électrique et la charge, surtout le nombre de GC nécessaires 
pour le site, les couts opérationnels, l’étude de la sensibilité liée aux variations des prix de 
carburant par exemple. 
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 La proposition d’un système de supervision. Outre le résultat obtenu, l’étude a montré 
que l’implémentation d’un système de supervision et de contrôle fait un très bon compromis, 
nous avons pu remarquer pour un cout quasiment nul, basé sur des logiciel open source, nous 
pouvons réduire significativement les frais d’implémentation d’un tel système. 
Travaux Futurs 
L’absence des caractéristiques des panneaux solaires, éoliennes et batteries dans le 
logiciel HOMER, ne nous a pas permis d’optimiser nos résultats. Il serait important à l’avenir 
que HOMER puisse prendre en compte ces caractéristiques pour nous puissions faire une 
validation expérimentale 
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